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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 55/W/17
Zleceniodawca: PSSE - Czarnkow Nr rejestru probki: 55/W/17
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.2.2017 Data pobrania prébki: 24.01,201 7r.l
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnkow Data dostarczenia probki/rozpoczgeia
A.Stoinska, T.Ratajczak badania: 24.01.2017r./24.01.2017r.
ldentyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r. »
Rodzaj prébki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 14
Stan prébki : Dobry Data zakonczenia badania : 26.01.2017r.

Migjsce pobrania: Wodocigg publiczny - Drawsko
Drawsko, Przedszkole - zmywalnia

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnosé ™° Jednostka wartosci Identyfikator .
(dla badai wskaznikdw* metody badawczej
akredytowanych) :
1 [Metnoge? 0,27 +0.05 FNU 1 D PN-EN SO 7027:2003
(IFNU=INTU)
2 Barwa® 2,5 +0,4 mgPt/l " [PN-EN ISO 7887:2012 p. 7
3 |[Zapach? (23£2°C) akceptowalny - - 1 IPN-EN 1622:2006
4 [smak? (23+2°C) akeeptowalny z T [PN-EN 1622:2006
5 pH® 7,8 +0,3 pH 6,5-9,5 IPN-EN 1SO 10523 : 2012
Lpon = 19.9°C
6  |Przewodnosc elektrvezna 426 7 +16 pS/em 2500 [PN-EN 27888: 1999
wiagciwa w 25°CY Lo = 19,0°C
7 |Amonowy jon® <0,05 2 mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
8  |Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100m1 0 %) [PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
9  [Escherichia coli® 0 N jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 9308-1.2014-12

a- Niepewnosé wynikéw badan fizyczno- chemicznych — niepewnosé rozszerzona, oszacowana podezas walidacy, dla poziomu ufnoser 95%, przy k=2

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosei razszerzone) dla poziemu
ufnosei 95%, przy k=2 Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk baktern

Podawane na sprawozdamu z badan miepewnoser mie uwzgledniaja niepewnoscr pobierania probek

Q - ., badanie akredytowane przez PCA™ - Jest zamieszezone w zakresie akredylacyi PCA nr AB 016

* Zyodne z rozporzadzentem Mimistra Zdrowia z dia |3 listopada 2015 w sprawie jakasci wody przeznaczone) do spozycra przez ludz (Dz U 220151 poz 1989)

L JAkceptowalny przez konsumentow 1 hez nieprawidlowych zman

2) Dopuszeza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadyczme, nie w koleynych probkach, do 5% probek w ciagu roku

3} Korekta za pomocy urzadzenia do kempensacy wplywu lemperatury .

** Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Mimstra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawie Jakoici wody przeznaczone) do spozycia
przez ludzi (Dz U 220151 poz 198%) Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indcksem gornym S
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Wimiki odnoszq sie wylqezme do badaney probii Sprawezdanie z badan bez pisemney zgody Keerownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze hyé
powielane maczey mz w caloser Khent ma prawo zlozyé pisemnqg reklamacye dotyczqeg badah w termnie 7 dni liczq o d daty stempla pocztowego lub potwierdzeniat
prayecia sprawozdania z badan
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SPRAWOZDANIE 7Z BADAN nr 56/W/17

Zleceniodawca: PSSE - Czarnkéw Nr rejestru probki: 56/W/17

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.1.2017 Data pobrania prébki: 24.01.2017r.

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnkéw Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
A.Stoiniska, T.Ratajczak badania: 24.01.2017r./24.01.2017r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 14°°

Stan probki : Dobry Data zakoriczenia badania : 26.01.2017r.

Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Drawski Mlyn, Przedszkole - kuchnia

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewno$¢ ab Jednostka wartosci Identyfikator .
(dia badan wskaznikow* metody badawczej
akredytowanych)
I [Metnogc? <0,2 = FNU 1 11" [PN-EN 1SO 7027:2003
(IFNU=INTU)
2 [Barwa® 5 £1 mgPt/l 0 [pPN-EN ISO 7887: 2012 p. 7
3 [Zapach® (23£2°C) akceptowalny - i D [PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (23£2°C) akceptowalny - T |PN-EN 1622:2006
5 pH? 7,8 0,3 pH 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523 : 2012
— Lpom = 19,8°C
6  |[Przewodno$é elekiryczna 4297 +16 uS/em 2500 IPN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°C2 Lpom = 19.2°C
7 |Amonowy jon® <0,05 = mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
8  [Liczba bakterii grupy coli? 0 : jtk/100ml 0 I [PN-EN 1SO 9308-1.2014-12
9 [Escherichia coli? 0 - jtk/100 ml 0 [PN-EN 150 9308-1:2014-12

a- Niepewnosé wynikow badari fizyczno- chemicznych - niepewno$¢ rozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu ufnosct 95%, przy k=2

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnaoscei rozszerzong] dla poziomu
ufnosci 95%, przy k=2, Przedzial podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jtk bakteri.

Podawane na sprawozdaniu z badad mepewnosci me uwzglgdmaja nepewnosct pobierania probek

Q - ., badanie akredytowane przez PCA™ - jest zaimeszczone w zakresie akredytac)i PCA nr AB 616

* Zyodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowna z dnia 13 listopada 20151 w sprawie jakoscl wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz U 220151 poz 1989)
1)Akceptawalny przez konsumentow 1 bez meprawidlowych zmian

2) Dopuszeza si¢ pojedyncze baktene wykrywane sporadycznie, oie w kalejnych probkach, do 5% probek w ciagu raku

3) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacy wplywu temperatury

** Metody badawcze stosowans w badaniach speimaja wymagansa okreslone w rozporzadzeniu Mimstra Z
preez ludzi (Dz U 220157 poz 1989) Normy wycofane przez PKN bez zastapenia zostaly oznaczone indeksem gorpym . W”

drowia z dnia 13 hstopada 20151 w sprawie Jakoscl wody przeznaczong] do spozycia
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Wyniki adnos=q sie wylacsme do badaney probki Sprawozdanie z bader hez pisemne) zgody Kierawnika Odddzialu Laboratarymego PSSE w Pie, me moze byc
powielane maczey mz w caloser Klient ma prawo zloiyvé prsemna reklamacri dotvezqug badar w terninte 7 dnr liczq od daty stempla poczrowego fub potwierdzema
przyjecia sprawozdana = badan




