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Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w
Drawsku nr sprawozdafi z badan : 202,203/Z/W/17 wykonanych przez La_lboratorlum
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czamkowie, na podstawie analiz.y
ponizszych sprawozdan z badan préb wody pobranej w dniu 13.03.17 w nastepujacych
pinktach

200/Z/W/17- Drawsko, wyjscie do sieci
201/Z/W/17-sieé Pilka, przedszkole

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w badanym zgkresie,
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989

Pafnstwowy
Powlatowy Inspektor Sanitarny
% w Czarnkowie
Zat. 202, 203/Z/W/17 MR "\ 0

Otrzymujg :
@.Zak}ad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0.0. 64-733 Drawsko ul.Powst. Wikp.121 A .
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 203/Z/W/17

Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z o.0. Nr rejestru probki: 203/Z/W/17

ul. Powstancow Wikp. 121 A, 64-733 Drawsko
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.4.2017.14 Data pobrania prébki: 1%.03.2017r._
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkéw A. Stoinska Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r. badania: 13.03.20171'./13.](33.201 i
Rodzaj probki: Woda do spozyeia Godzina dostarczenia: 14
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 16.03.2017r.,

Miejsce pobrania: Wodocigg publiczny - Drawsko

Pilka przedszkole
Niepewnosé ™" Dopuszczalne Identyfikator
L.p. Parametr Wynik (dla badan Jednostka wartosci metody badawczej**
akredytowanych) wskainikéw* s
1 Metnose? <0,2 " FNU 1 D [PN-EN ISO 7027:2003
: {IFNU=1INTU)
2 [Barwa? 5 £} mgPt/l 0" |PN-EN ISO 7887: 2012 p. 7
3 |Zapach® (23+2°C) akceptowalny i ti PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (23£2°C) akceptowalny - 7 [PN-EN 1622:2006
5 pH® 5 £0,3 pH 6,595  [PN-ENISO 10523 : 2012
t pom. = 20,8 °C
6  [Przewodnosé elektryczna 4317 £16 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CQ 1 pom = 19,2°C
7 ArnonowyjonQ 0,057 +0,004 mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
8 Pelazo® <30 - pg/l 200 PN-ISO 6332:2001
9 Mangan? <20 - pg/l 50 PN-92/C-04570/01"
10 Ogolna liczba 15 (9-25) jtk/1 ml ) bFZ IPN-EN 18O 6222:2004
mikroorganizméw meprawnﬁ!owych
w 22°C po 72k zmian 2 .
11 [Liczba bakterii grupy coli® 0 < jtk/100ml 0 ) [PN-EN [SO 9308-1:2014-12
12 [Escherichia coli? 0 - jtk/100 ml 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12
13 [Enterokoki kalowe® 0 - jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

a- Niepewnos¢ wynikow badan fizyczno- chemicznych — niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana podczas walidacji, dla pqziupm uﬁlos’?ci‘ 95%, przy lf=2. ‘

b- Dla badari mikrobiologicznych niepewnosé podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie NCpEWn0Sc1 10ZSzerzone] dla poziomu
ufnodei 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk bakterii,

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredylacji PCA nr AB 616.

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015¢ w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz U. z 2015t poz. 1989).
1)Akceptowalny przez konsumenlow i bez nieprawidlowych zmian

2) Dopuszcza si¢ pojedyficze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prabkach, do 5% probek w ciagu roku

3) Korekta za pomocy urzadzema do kompensacji wplywu temperatury . i g
** Metody badaweze slosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Minisira Zdrowia 2 dnia 13 Tistopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U z2015 r poz. 1989) Normy wycelane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gérnym W

Indeksem gdrnym Wz oznaczone normy wycolane przez PKN z zasla;pie%iie[n {\'k_jlfa_lng‘y\..'_yt_.iamie normy zploszono do akredylagji

Pila, dnia 17.03.2017r. Kot SO LR A e L ————
Data sperzadzenia sprawozdania R e STARSZY ASYSTENT
f PSSE w Pile

o B
Autoryzowal: Z !',
poz. 1-8~ mgr inz. Jadwiga Duraj / b ELbAse i . é —_
poz. 9- inz. Hanna Witkowska mer i J 5)1\ fis rmf} m K\DD\‘J C\, l‘\/

poz. 10-13 — mgr Malgorzata Kapusta - Siwek inzZ, Hanun Witkowsha

Koniec sprawozdania

Winiki odnoszq si¢ wylqcznie do hadanef probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnef zgody Kierownika Oddzialu Laboratorynego PSSE w Pile, nie moie'byé .
powielane maczej niz w calosci. Klient ma prawo zlo2yé pisemng reklamacye dotyczaeq badan w terminie 7 dni liczq od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia
Prayjecta sprawozdania z badap.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 202/Z/W/17

Zleceniodawca ; Zaklad Kanalizacji i Wodociaggéw w Drawsku Sp. z o.0. Nr rejestru probki: 202/Z/W/17
ul. Powstancow Wikp. 121 A, 64-733 Drawsko

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.4.2017.13 Data pobrania prébki: 13.03.2017r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnkéw Data dostarczenia probki/rozpoczecia
A, Stoinska badania: 13.03.2017r./13.03.2017r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 14'°

Stan probki : Dobry Data zakoficzenia badania : 17.03.2017r.

Miejsce pobrania: Wodocigg publiczny — Drawsko
Drawsko — wyjscie do sieci

Niniejsze sprawozdanie z bada zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badait akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym Q" .

Dopuszczalne

L.p. Parametr Wynik Niepewnos§é »° | Jednostka wartosci Identyfikator
(dla badati wskaZnik6w* metody badawczej**
akredytowanych)
1 [Metnose® <0,2 - FNU 1 D [PN-EN IS0 7027:2003
(LFNU=INTU)
2 [Barwa® 2,5 +0,4 mgPt/l 1 [PN-EN ISO 7887: 2012 p. 7
3 [Zapach® (23+2°C) fakeeptowalny . T |PN-EN 1622:2006
4 |Smak? (23+2°C) lakceptowalny - e D [PN-EN 1622:2006
5 pH? X £0,3 pH 6595  [PN-ENISO 105232012
1 pom = 20,8 °C
6  [Przewodnos¢ elektryczna 4307 +16 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wladciwa w 25°C° o, = 19,6 °C
7  [Chlorki? 11,7 1,1 mg/l 250 PN-80/C-04617.04"
8 Amonowy jonQ 0,071 +0,005 mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
9 |Azotyny® <0,010 2 mg/l 0,50 2 [PN-EN 26777: 1999
10 |Azotany? <0,44 - mg/l 50 2 [PN-82-C/04576.08"
1 [elazo® <30 - ng/l 200 PN-ISO 6332:2001
12 [Fluorki? 0,14 0,02 mg/l 1,5 PN-75/C-04588.01"
13 Mangan® <20 - ngll 50 PN-92/C-04570/01"
14 [S6d? 7,78 +1,03 mg/l 200 PN-ISO 9964-1:1994
15 Cyjanki <10,0 - pg/l 50 W/PB-30 wyd. 3 z 10.08.2015r.
16 Siarcza.nyQ 66,00 +8,18 mg/1 250 PN-79/C — 04566.10%
17 |Utlenialnosé z KMnO,? 2,55 £0,30 mg0,/1 5,0 PN-EN 1SO 8467:2001

Wyniki odnoszq sie wylgeznie do badanej probki. Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody Ki ierownika Oddziatu Laboratoryjnego PSSE
w Pile, nie moze byé powielane inaczej miz w caloSci. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacie dotyczgeq badan w terminie 7 dni liczqe
od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania z badan.
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE

64 — 920 Pila
Al. Wojska Polskiego43

www.psse-pila.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 202/Z/W/17
Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnosé *° Jednostka wartosci Identyfikator
(dla badai wskaZnikéw* metody badawczej**
akredytowanych)

18 [Benzo(a)piren® <0,005 - ng/l 0,01 W/PB-35 wyd. 1z 16.03.2012r.
19 [Ywiclopierécieniowych <0,005 - pg/l 0,10 IW/PB-35 wyd. 12z16.03.2012r,

weglowodoréw

aromatycznychQ

- benzo (b ) fluoranten,

- benzo(k)fluoranten,

- benzo(g,h,i)perylen,

- indeno(1,2,3-c,d)piren
20 [Og6lna liczba 12 (7-22) jtk/1 ml bez PN-EN SO 6222:2004

mikroorganizmow nicprawi‘dluwych

w 22°C po 72h°? zmian
21 Liczba bakterii grupy coli? 0 @ jtk/100ml 0 3) [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
22 [Escherichia coli? 0 = jtk/100 ml 0 PN-EN I1SO 9308-1:2014-12
23 [Enterokoki kalowe® 0 - jtk/100ml 0 IPN-EN ISO 7899-2:2004
24 (Clostridium perfringens 0 jtk/100ml 0 Rozporzadzenie Ministra

tacznie ze sporami)?

Zdrowia z dnia 13.11.2015r.

w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi(Dz.U. 2015r., poz .1989)

a- Niepewnos¢ wynikow badan fizyczno- chemicznych — niepewnoéé rozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu uﬁ)oém: 95%, przy 1_c=2. )
b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje si¢ jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu

uffiosci 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk bakterii.

Podawane na sprawozdanin z badah niepewnosci nie uwzgledniaja niepewncsci pobierania probek.
Q -, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci wady przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U. 22015 r. poz 1989)
1)Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian 5 : o .
2)Warunek: [stezenie azotandw]/50 + [st¢zenic azotynow]/3 £ 1. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji mie moze

przekraczaé wartosci 0,1 mg/l.

3) Dopuszeza sig pejedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prabkach, do 5% probek w ciagu roku

4) Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

** Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U 22015 r. poz. 1989). Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gornym W™

Indeksem gérnym Wz oznaczono normy wycolane przez PKN z zastapieniem, Aktualne wydanie normy zgloszeno do akredytacii

Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal:

poz, 1-12 - mgr inz. Jadwiga Duraj
poz. 13 -19 — inz. Hanna Witkowska
poz. 20-24 — mgr Malgorzata Kapusta - Siwe

i
PSS

T alaratareingg
Lehoratoryjneqo
IR
Pije

AN

mgr in#. Jadwiga Dura

STARSZY ASYSTENT

I'SSE w Pile

Lo dlo o

in® Hanna Witkowsha

s

Honiec sprawozdania

Wyniki odnoszq sie wylqeznie do badanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE
w Pile, nie moze byé powielane inaczej niz w calosci. Klient ma prawo zlozy¢ pisemnq reklamacje dotyczqeq badar w terminie 7 dni liczqe
od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania z badan.
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AB 438 SPRAWOZDANIE Z BADAN nr ,D”/195/411/2017)

1
f

Nazwa i adres zleceniodawey: ZAKEAD KANALIZACJI I WODOCIAGOW W DRAWSKU SPEQR . T3 |
64 — 733 Drawsko, ul. Powstaficéw Wikp. 121 A - zlec. z dnia 1370320017— — Ly

Nr rejestru prébki : ,D7/195/411/2017

Prébki pobrano i dostarczono przez:  Prdbkobiorce PSSE Czarnkéw Data pobrania : 13.03.2017 1.

Data dostarczenia: 14.03.2017 r.

Identyfikacja metody pobrania probek : PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013 .

Data zakonczenia analiz : 23.03.2017 r.

Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wodociag publiczny — Drawsko Stan probki : dobry

- Drawsko — wyjécie do sieci

Miejsce pobrania :

i &¢ czalie
Lp. Parametr met{)(:i?:)}:(—lil;::;ej"’ Jednostka Wynik levl;e;:;::sc Do;;z;i;;m
badania™® wartosci ~

1 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2006 QwWzA™ |mg/| < 0,010 - 1,0
2 | Glin PN-EN ISO 17294-2: 2006 QwzA™ | pg/] < 10 - 200
3 | Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWzA™ | pg/1 < 1,0 - 50
4 | Nikiel PN-EN iSO 17294-2:260¢  gwzaA™ fug/] 1,8 2 20

5 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2006 QwzA™ {mg/1 < 0,010 - 2,0

6 | Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWzA™ |pg/1 < 1,0 - 10

7 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWZA™ |ug/1 < 3,0 - 10

8 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2006 QwzA™ |mg /| < 0,002 - 0,010
9 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q.WZA™ | pg/1 < 0,1 - 5
10 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2006 QWZA™ |ug/1 < 0,1 - 5

11 |Otéw PN-EN ISO 17294-2: 2006 QwWzA™ | pg/1 < 1,0 - 10
12 |Rigé PN-EN ISO 17852:2009 Q|pg/l < 0,20 - 1
13 | Chloroform PN-EN ISO 10301: 2002 Qlpg/l < 0,4 - 30
14 | Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Q |pg/l <04 2 15
15 | ¥ THM PN-EN ISO 10301: 2002 Q|pg/l <04 - 100
16 | 1,2 - dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Q|ug/l <04 c 3,0
17 Zﬁ;;‘ﬁ}gﬁf;‘& PN-EN ISO 10301: 2002 Qlpg/ <04 2 10
18 | Tetrachlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Qlug/l < 0,4 a 2

19| Benzen a?do%/:;i; 05.01.2010 r. ofhs/! < 0,20 i 1

"D _ Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzqd=eniu Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci
. wody preeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, = 2015 r. poz. 1989).

Y _ Nigpewnosci wynikow fizyko - chemicznych sq podavane dla metod akredytowanych i gdy wynik = niepewnos¢ ohejmuje wartosé NDS-u.

Niepevwnosé swyiiku badania wyrazona jest niepewnoScig rozszerzonq obliczong dia metody badmvezej dla preed=iatu ufnosci 95 % i k=2,nie obejmuje

. niepewnosci pobierania probki.

B _ Okreslono w rozporzqdzeniv Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2015 . sprawie Jakosci wody preeznaczonej do spo

poz. 1989).

"N _W7ZA - norma w zakresie akredvtacyi AB 438, a wycofana przez PRN = castapieniemn. Aktualne wydanie nornty =gloszone do akredytacyi.

2ycia praes fudzi (Dz. U, 2 2015 .

Wyniki odnosza sic wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badai bez pisemncj zgody LBWIG w Poznaniu, nic moze by¢ kopiowane we fragmentach.

Reklamacje mozna skladaé pisemmnic w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresic metod badawezych oznakowanych literks Q. Sprawozdanic z badan zawiera wyniki
badan wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr ,D”/195/411/2017
Identyfikator . Niepewnosé Dopuszczalne
Lp. Parametr metodenb);clia?vcze"” Jednostka Wynik wyniky zakresy
¥ ! badania™ wartosci ¥
] PB-08-A-481 . 0,10
20 |a-HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 7, rg/l = 0,010
PB-08-A-481 : 0,10
21 |HCB wyd. 2  dnia 05.01.2010 1, ng/l < 0,010
PB-08-A-481 g}
22 |p-HeH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. g/l < 0,010 0,10
"y PB-08-A-481 3 0,10
23 |y-HCH wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 1. pg/l =000
i PB-08-A-481 i 0.10
24 |8+HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. neg/l < 0,010
& [l i:l;dﬂngz\dﬁ; 05.01.2010 ¢ ng/l % oo ) 0,030
PB-08-A-481
26 | Aldryna wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. ng/l = 0,010 - L
27 | Epoksyd heptachloru agdoz}:dﬁ; 05.01.2010 1 ug/l < 0,010 - 0,030
28 |a-endosulfan/o,p - DDE alxjdosz?dﬁ; i i pg /| < 0,010 - 0,10
, PB-08-A-481
29 | Dieldryna wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 MEY1 i ) f.0340
5 . PB-08-A-481 , e
o |B -8 wyd, 2 7 dnia 05.01.2010 1. He /1 < 5,010 ) 0.10
3 ; PB-08-A-481
31 |o.p'-DDD wyd. 2 z dnia 05.01.2010 7, ne/l = 0,010 ) 610
92 | P~endositan i?&osz'ﬁ‘fﬁi 05.01.2010 ¢ ne/l S AL . &0
. PB-08-A-481
Sl 0 wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 r. pg/l < 0,010 ] o1e
34 | Aldehyd endryny / 0,p - DDT 5‘;;{"2'{2;]4113].; —— ug/1 < 0,010 - 0,10
- . PB-08-A-481 )
35 | Siarczan endosulfanu wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 t. pg/l < 0,010 0,10
36 | Y Pestycydy chloroorganiczne {:Bglog[/\;nﬁ 05.01.2010 1 pg/l < 0,010 - 0,50 J

27.03.2017r,

Data sporzadzenia

sprawozdania

- koniec sprawozdania -

Podpis osoby autoryzujacej
w zakresie badan fizykochemicznych

“1)
- Metody badeweze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzgd=eniu Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie jakosct
wody preeznaczonej do spozyeia pre= lud=i (D=, U 22013 r. poz. 1989).

*2)

R ~ s 5
— Niepeyenosci wymkow fizvko - chemicznych sq podawane dla metod akredytoswanych i gdy wynik + niepewnosé obejmuye wartosé NDS-u.

Niepevnosé wyniku badania wyrazona fest niepevnosclq rozszerzong obliczong dla metody badawezej dla proedziaiu ufnosel 95 % i k=2,nie obejmuye

- niepevwnosci pebierania probki.
e Okrj’s'.’ono w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowie = dina 13 listopuada 2015 r. w sprawie jakosei wody preeznaczonej do spozycia przez lud=i (Dz, U. = 20153 r.
poz. 1989).

Wyniki 0({110522} si¢ wylr;czni_e do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez piseminej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna skladaé pisemnic w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Lubo::amrmm badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literky Q. Sprawozdanic z badad zawiera wyniki
badai wykonane metodami akredytowanymi i nicakredytowanymi,



