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OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w .
Drawsku nr sprawozdan z badan : 819/Z/W/17 wykonanych przez Laboratorium Badania
Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarmno-Epidemiologicznej w Pile

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarmkowie, na podstawie analizy
ponizszego sprawozdania z badan proby wody pobranej w dniu 22.08.17 w nastepujacych
punktach:

819/Z/W/17—- Drawsko, wyjécie do sieci

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w badanym zakresie,
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 819/Z/W/17

Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0. 0.
ul. Powstancow Wlkp, 121 A, 64-733 Drawsko
Numer protokoiu pobrania prébki: ON.HK.468.4.2017.71
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkéw  T. Dalewski
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki: Woda do spozycia
Stan prébki : Dobry
Miejsce pobrania: Wodocigg publiczny — Drawsko
Drawsko — wyjscie do sieci

Nr rejestru probki: 819/Z/W/17

Data pobrania prébki: 22.08.2017r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 22.08.2017r./22.08.2017r.
Godzina dostarczenia: 14>

Data zakonczenia badania : 25.08.2017r.

Niepewno§¢ »P Dopuszczalne
L.p, Parametr Wynik (dla badai Jednostka warto$ci Identyfikator
akiedytowanyeh) wskaznikow* metody badawczej
1 [Metnose? 0,39 +0,08 NTU 1 1 IPN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 2,5 +0,4 mg/l Pt U [PN-EN ISO 7887: 2012,
metoda D
Zapach? (23+2°C) akeeptowalny - " [PN-EN 1622:2006
Smak? (23+2°C) akeeptowalny - 0 |PN-EN 1622:2006
5 [pH® 7,8 0,3 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
fpom = 19.2°C
6  [Przewodnosé elektryczna 4367 16 uS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°CY tpom = 18,9°C
7 AITIOI’]OWijIlQ <0,05 - mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
8 [Zelazo® <30 . pgll 200 PN-ISO 6332:2001,
PN-ISO 6332:200 1/ApL:2016-06
9  [Mangan® <20 - g/l 50 PN-92/C-04570/01"
10 Ogélna liczba 12 (7-22) jti/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidlowych
w 22°C = 2°C po 72h9 Zmian
11 |Liczba bakterii grupy coli® 0 = jtk/100ml 0 2) [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
12 [Escherichia coli® 0 - jtk/100 ml 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
13 [Enterokoki kalowe? 0 - jtk/100m1 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

a- Niepewnosé wynikéw badan fizyczno- chemicznych - niepewnosé rozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu ufnosci 95%, przy k=2.
b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dfa poziomu

ufhoder 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jik bakterii.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek
Q - ., badanie akredylowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredylacji PCA nr AB 616,

* Zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawic jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U z 20151 poz 1989)

l)Akceptowalny przez kansumentow i bez nieprawidlowych zmian
2) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nic w kelejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku
3) Korekta za pomoca urzadzenta do kompensacji wptywu temperatury

** Metody badaweze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawie jakoser wedy przeznaczone) do spozycia

przez ludzi (Dz U. 22015 r poz. 1989). Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gormym W

Pila, dnia 28.08.2017r. starszy asystent

Data sporzqdzenia sprawozdania 'y iatow o] Stacji Sunitarno-Epidemiologiczne] VETCr el s 2
Autoryzowal: w Pile
poz. 1-9 — mgr Krzysztof Cholewa E o

poz. 10-13 — mgr Kamil Kryza SRV IATNN
mgr Krzysztof Cholewa

HNoniec sprawozdania

Wamiki odnoszq sig wylgeznie do badaney probki, Sprawozdanie z badani bez pisenine) zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryinego PSSE w Pile, nie moze by¢
powielane maczef niz w caloscl. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacye dotyezqeq badan w terminie 7 dni liczq od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia

prayiecia sprawozdania = hadan.




Zatacznik nr 3 do procedury PTW-HK-01
Data wydania: 22.03.2013 r.
Wydanie 4

Protokél poboru / przyjecia probek do badan nr QON.HK.468.4.2017.71

---------------------------------------

na podstawie dzialalnosci PIS smer rejestri prabki/ sprawozdania

Rodzaj wody: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Data pobrania: 22.08.2017

...................

— / Q T
Rodzaj obiektu / urzadzenia wodnego: wodociag publiczny ColRs M © [

7
e,

Czas pracy terenowej:

Adres: Drawsko
Data przyjecia:

Godzina przyjecia:

Wiasciciel / jednostka odpowiedzialna za jako$¢ wody: ZKiW Drawsko

Przyczyna pobrania probki: I:' monitoring kontrolny [:I monitoring przegladowy L__I skarga

|___| nadzor sanitarny inne zlecenie

Miejsce pobrania prébki: Drawsko — wyjécie do sieci

(wspdirzedne geograficzne) dt.: szer.
Prébke pobrano zgodnie z metodami: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Ozn. probki w terenie: 71/D

Zakres badan w laboratorium;:
PSSE Pita [{] fiz.-chemiczny: metnosé, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodnosé, amoniak, azetyuy—azotany, zelazo, mangan

[l bakteriologiczny: gr. coli, Escherichia coli, enterokoki, ogolna liczba w 22°C, Clestridium-perfringens

Pseudomonas noHJgr'nn sa

O inne: fluorki, chlorki, siarczany, twardosé, utlenialno$é, WWA, Na, .

WSSE Poznan [0 chemiczny : THM-y, 1,2-dichloroetan, X trichloroeten i tetrachloroeten, benzen, pestycydy, .

As, Sb, B, Cr, Al Cd Cu, Ni, Pb Se Hg, Ag, T0OC,

Pomiary wykonane AO /J °C | S/P/K/07-03,19,20/HK woO mg/l | SP/K/04-02/HK
na miejscu: temp. ‘Lo Iy Kod WPiB chlor wolny Kod WPiB

Rodzaj dodanych §rodkéw utrwalajacych: Fe: 2 ml stezonego H2S04 /200ml/, Mn: Iml stgzonego HNO3 /500ml /, cyjanki: 12-15mg NaOH,
WWA : 1,2 ml roztworu Hyaminy na 1 1 wody oraz w przypadku wody chlorowanej 50mg Na25203x 5 H20/ 11, utlenialnogé: 1,25m1 7,5 mol/l
H2804/250ml préby, metale cigzkie; 0,5 ml stezonego HNO3 /250ml, VOC-¢, THM-y 3-8 mg Na25203x 5 H20 /100ml , Hg : prébka zakwaszona w
laboratorium PSSE do pH <2 (0,3 ml stgz. HNO3suprapur/100ml) i utrwalona przez dodanie r-ru stabilizujacego AuCl3, Benzen, pestycydy: 80 mg
Na25203x 5 H20, préby bakteriologiczne: tiosiarczan sodu

Liczba i rodzaj pojemnikéw:

Badania fiz-chem.;

1 1szkio ciemne ... 1 1szitojasne ... 1loworwo . . 100 ml tworzywo ...,
100/250 ml szklo ciemne .. 250 ml szkio jasne ... 250 ml tworzywo ... ‘ ﬁi' b‘.‘.%’,"“"’ -
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