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OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w
Drawsku nr sprawozdan z badan : 487, 488/Z/W/18 wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czamkowie, na podstawie analizy
ponizszego sprawozdan z badan proby wody pobranej w dniu 29.05.18 w nastepujacych
punktach

488/Z/W/18— Drawsko, wyjscie do sieci
487/2/W/18— sie¢ Pilka, szkola

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w zakresie badanych
parametrow, wymagania rozporzqdzema Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

Jednak w Pilce w szkole, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+2° C po 72 h wyniosta >300
jtk/1 ml przy wartos$ci zalecanej dla sieci <200 jtk/ 1 ml

Woda nadaje si¢ do spozycia i celow gospodarczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 487/Z/W/18 :
Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z o. o. Nr rejestru probki: 487/Z/W/18
ul, Powstancow Wikp. 121 A, 64-733 Drawsko

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2,.2018.26 Data pobrania prébki: 29.05.2018r.
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnkow Data dostarczenia probkifrozpoczecia

T. Dalewski badania: 29.05.2018r./29.05.2018r,
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r,
Rodzaj probki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 13%
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 01.06.2018r.

Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
sie¢, Szkola Pitka — toaleta dziewczgt

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewno§é “® Jednostka warto§ci Identylikator
(dla badai wskaznikow* metody badawezej**
akredytowanych)
I [Metnosc! 0,71 0,14 NTU 1 D PN-EN IS0 7027-1:2016-09
al ) |PN-EN [SO 7887: 2012, meloda D
Ml R [ mg/pt PN-EN IS0 7887.2012/Ap1:2015-06
3 [Zapach® (23£2°C) akeeptowalny B 0 IPN-EN 1622:2006
4 Smak? (23£2°C) akceptowalny - D [PN-EN 1622:2006
5 pHY 7.9 0,2 pH 6,5-9.5 PN-EN [SO 10523 : 2012
g = 19,3 C
6 |Przewodnodé elektryczna 430" 16 pnS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
whasciwa w 25°C? tpan = 19.0°C
7 |Ogolna liczba >300 - jtk/1 ml bez PN-EN IS0 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidlowych
w 22°C £ 2°C po 72h° zmian
8  |Liczha bakterii grupy coli® 0 = jtk/100mI 0 ) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
AL 2017-04
9 |Escherichia coli® 0 B jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 9308-1 201412
A1 2017-04
10 |[Enterokoki katowe® 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 7899-2:2004

a- Niepewnasc wymnikow badan lizyezno- chemicznych - niepewnosé rozszerzona, oszacowana podezas walidacy, dla poziomu ufhoser 95%, przy k=2

b- Dla badai mikrobiologicznych niepewnosé podaje si¢ jako przedzial z oszacowanymi gramcami cbliczony na podstawie niepewnoser rozszerzone) dla poziomu
ufnoser 95%, przy k=2 Przedzial podawany jest dla wymkow od 4 do 200 jtk bakteril

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnoscei nie uwzgledniajg niepewnosci pobierama probek

Q - ., badanie akredylowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616

* Zuodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r w sprawie jakoscl wody przeznaczone) do spozyeia przez ludzi (Dz U 2 2017 r, poz 2294)

1)Akeeplowalny przez konsumentow 1 bez nieprawrdlowych zmian

2) Dopuszcza sie pajedyncze bakierie <10 jtk (NPL)

3) Karekta za pomocq urzadzenia do kompensacyt wptywu temperatury

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Mimstra Zdrowia z dma 07 grudnia 2017r w sprawie jakosc wody przeznaczonc) do spozycia

przez ludzi (Dz U 22017 ¢ poz 2294) A .
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Honiec sprawozdamia

Wyniki oednoszy sig wylaezme do badane) pribke. Sprawozdanie = badai hez prsenney zgody Kierownika Ocedzialu Laboratoryego PSSE w Pile. nie moze hé
powielane maczey m w caloser Kiwent ma prawa zlozye pisemng reklamacye dotvezgeg hadai w terminie 14 i liczqe od daty stepipla pacziowego lubh potwierdzenia
proyieeia sprawozdania z hadan
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 488/Z/W/18 ¢
Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociggow w Drawsku Sp. z 0. 0. Nr rejestru probki: 488/Z/WAS8
ul. Powstancow Wikp. 121 A, 64-733 Drawsko

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2.2018.25 Data pobrania prabki: 29.05.2018r.
Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow Data dostarczenia probki/rozpoczecia

T. Dalewski hadania: 29.05.2018r./29.05.2018r.
[dentyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda do spoZycia Godzina dostarczenia: 13%
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 01.06.2018r.

Miejsce pobrania; Wodocigg publiczny - Drawsko
WP Drawsko — wyj$cie do sieci

T Dopuszczalne
L.p. Parametr Wrynik Niepewno§e P Jednostka warto§ci Identyfikator
(dla hadai wskaznikow* metody badawezej**
akredyiowanych)
1 Metnese? <020 ; NTU 1 0 [PN-EN 1SO 7027-1:2016-69
2 arwa” B T JPNALN 150 7887 2012, metoda D
L ,ilmd s o m/IPt PN-EN (SO 7887 2012 Apl 2015-06
3 Papach” (23:27C) akeeptow alny - ~bir D PN-TN 1622:2006
4 [smak? (2322°0) akeeptowalny . 0 PN-EN 1622:2006
5 pH" 7.9 0,2 pH 6,5-9.5 PN-EN IS0 10523 : 2012
pem = 20,34C
6  [Przewodnosé elektrvezna 426 " 16 pS/em 2500 PN-IN 27888: 1999
wlascinag w 2377 Priie = 19.07C
7 0golna licsba 29 (20-43) jti/1 ml | bez PN-1 N S0 6222:2004
mikroorganizmow nicprawidlowych
W 22°C 1 2°C po 72" £mian |
8 |Licsba bakterii grups coli?] 0 - tk/100ml 0 B NN (S0 93081 201412
) AL 201704
9 [Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 180 Y3081 2014-12
Al 2017-04
10 [Enterokoki kalowe" 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1S0O 7899-2:2004

a- Nicpewnase wymkaw badan fizve/mo- chemieznveh  epewnose ro7s7étzona, aszaconana podeeas walidagy, dla posomu ufiioser 95%. pravk 2

b- D2la badan nukrobiologeznyveh mepevonose podaje sie jako praedzaat 7 oszacowanyim grameami 0blicZony na podsta 1 NIEPEwnLser ro/szerzone| dla poziomu
ufneser 95% pray k2 Predzal podaveamy jest dla wynthans od 4 do 200tk baktern

Podavane na sprawozdaniu 7 badan mepewnoser me i zgledmagg mepewneser pobierani probek

() - . badame akredviowane prees PCA - jest zamieszezone s zahresiv akrcibvtacp PCA o AR 61O

* fgadne ¢ rozparzadzemen Mimsta Zdtowia 2 dim 07 grediag 20070 w sprawae jghoser wody preegnaczanie) do sposieia prece luder i De
Pyakeeptowalny prees hansumentow 1 bez meprawadhows ch smian

21 Dopuszeza sie pojedyneze baktene 100k (NP1

V) Korekla za pomocy utzadeema do kompensacp wphosu empetatury

% Metody badaweze stosowane w hadanach spelmaga wymagania ohreslone w razporzadzen
pregz luda (Dz Uo7z 2007 1 poz 2204

Pila, dnia 04.06.2018r.
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