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OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w
Drawsku nr sprawozdan z badan : 193/Z/W/18 wykonanych przez Laboratorium Badania
Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
ponizszego sprawozdan z badaf proby wody pobranej w dniu 06.03.18 w nastgpujacych
punktach

193/Z/W/18— Drawsko, wyjScie do sieci

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w zakresie badanych
parametrow, wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)
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Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociggéww Drawsku Sp..z.0. 0. ..

Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

SPRAWOZDANIE"Z 'BADAN “nir 193/Z/W/18

ul. Powstancow Wilkp. 121 A, 64-733 Drawsko
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2.2018.9
Prébka pobrana i dostarczona przez : PSSE - Czarnkéw
T. Dalewski

Rodzaj probki: Woda do spozycia
Stan probki : Dobry

Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Hydrofornia, woda podawana do sieci

...Nr rejestru probki: 193/Z/W/18

Data pobrania probki: 06.03,2018r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 06.03.2018r./06.03.2018r.

Godzina dostarczenia: 14

Data zakonczenia badania : 13.03.2018r.

Ninigjsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badar akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym , Q" .

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnos§é »" | Jednostka warto$ei Identyfikator
(d1a badait wskaznikow* metody badawcezej**
akredytowanych)
Metnosé? <0,20 = NTU 1 1) [PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
2 [Barwa? 2,5 0,4 mg/IPt D [PN-EN ISO 7887: 2012,
metoda D
3 [Zapach® (23+2°C) akceptowalny - IV [PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (2322°C) akeeptowalny - U IPN-EN 1622:2006
pH® ] 0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
tpom, = 19,3 °C
6  [Przewodno$é elektryczna 4307 16 pS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°CR {pom = 19,4 °C
7 [Twardosc® 201 14 mgCaCOy/l 60-500 PN-ISO 6059 lipiec 1999
8  [Chlorki® 19,7 1,87 mg/l 250 PN-80/C-04617.04"
9  |Amonowy jon? <0,050 - mg/l 0,50 PN-C-04576-4: 1994
10 |Azotany® <0,44 - mg/l 50 7) PN-82-C/04576.08"
11 [elazo® <30 - pg/l 200 PN-1SO 6332:2001,
PN-1SO 6332:2001/Apl:2016-06
12 [Fluorki® 0,08 0,01 mg/l 1,5 PN-75/C-04588.01"
13 [Mangan® <20 - ng/l 50 PN-92/C-04570/01"
14 [86d° 7,39 0,98 mg/l 200 PN-ISO 9964-1:1994
15 |Cyjanki <10,0 8 g/l 50 'W/PB-30 wyd. 3 z 10.08.2015r.
16  [Siarczany? 54,30 6,73 mg/1 250 PN-79/C — 04566.10"
17 |Utlenialno$¢ z KMnO,2 1,05 0,12 mg0,/1 5,0 IPN-EN ISO 8467:2001

Wyniki odnoszq sie wylqcznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnef zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE
w Pile, nie moze byé powielane inaczef wiz w catosci. Klient ma prawo zlozyé pisemng reklamacje dotyczqeq badari w terminie 7 dni liczqc

od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 193/Z/W/18

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewno§¢ ™ Jednostka wartos$ci Identyfikator
(dla badait wskaZnikéw* metody badawczej**
akredytowamych)
18 [Benzo(a)piren? <0,005 - pg/l 0,01 W/PB-35 wyd. 1z16.03.2012r.
19  [Fwielopierscieniowych <0,005 - pgl/l 0,10 W/PB-35 wyd. 1z16.03.2012r.
weglowodoréow
aromatycznychQ
- benzo (b ) fluoranten,
- benzo(k)fluoranten,
+ benzo(g,h,i)perylen,
- indeno(1,2,3-c,d)piren
20 [Ogblnaliczba 21 (13-33) jtk/1 ml bez PN-EN [SO 6222:2004
mikroorganizmaw nieprawidlowych
w 22°C +2°C po 72h° zmian
21 Liczba bakterii grupy coli 0 - jtk/100mI 0 3} [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
HA1:2017-04
22 [Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 IPN-EN ISO 9308-1:2014-12
HA1;2017-04
23 Enterokoki katowe® 0 - jtk/100ml 0 IPN-EN ISO 7899-2:2004

a- Niepewno$é wynikow badan fizyczno- chemicznych — niepewnosé rozszerzona, oszacowana podczas walidacji, dla poziomu ufnosci 95%, przy k=2.

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ podaje sig jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu
ufnosci 95%, przy k=2. Przedziat podawany jest dla wynikow od 4 do 200 jik bakterii.

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616,

1)Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

2)Warunek: [stezenie azotanéw]/50 + [st¢zenie azotyndw]/3 < 1. Stgzenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekraczac wartosci 0,1 mg/l.

3) Dopuszcza si¢ pojedynicze bakterie <10 jtk (NPL).

4) Korekta za pomoga urzadzenia do kompensagji wplywu temperatury.

*¥ Metody badawcze stosowane w badaniach speiniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz, 2294). Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zoslaly oznaczone indeksem gérnym W™

* Zgodne z rozperzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). .

Pila, dnia 14.03.2018ksnik 2dgziaty {40701

Data sporzadzenia sprawozdania pRan s Finego
w Pile

Autoryzowal: / i i
poz. 1 -12 — mgr inz. Jadwiga Duraj @ liie '
poz. 13 -19 - mgr Krzysztof Cholewag r /1% Jadwiga D raj

poz. 20-23 — mpgr Kamil Kryza

Mlodszy Asystent

mgr#Ramil Kryza

Honiec sprawozdania

Wyniki odnoszq sie wylgcznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego PSSE
w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacyje dotyczqeq badar w terminie 7 dni liczqe
od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 32/W/18
Zleceniodawca: PSSE - Czarnkow Nr rejestru probki: 32/W/18
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.5.2018 Data pobrania probki: 22.01.2018r,
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkéw Data dostarczenia probki/rozpoczecia
T.Dalewski badania: 22.01.2018r/22.01.2018r..
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r,
Rodzaj prébki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 14
Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 25.01.2018r.
Miejsce pobrania: Wodociag publiczny — Drawsko
Drawski Miyn — Przedszkole - kuchnia
Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Nicpewno$é ™ Jednostka warto$ci Identyfikator
(dla badait wskaZznikow?* metody badawezej”
akredytowanych)
T [Metnose? <0,20 - NTU 1 1 IPN-EN IS0 7027-1:2016-09
2 |Barwa? 2,5 +0,4 mg/l Pt L IPN-EN ISC 7887 2012,
metoda D
Zapach" (23+2°C) akceptowalny - — D IPN-EN 1622:2006
Smak? (23£2°C) nie - — ' IPN-EN 1622:2006
badano
5  pH? Tl +0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom = 19,5°C
6  |Przewodnosc¢ elektryczna 4317 =16 uS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999
wlagciwa w 25°C° Upom = 18,7°C
7  |Ogblna liczba 27 (18-40) jtk/1 ml bez. PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmdéw nieprawi.dlowych
w 22°C +2°C po 72h? Zmian
8  [Liczba bakterii grupy coli® 1 - jtk/100ml1 0 2) |PN-EN ISO 9308-1:2014-12
9 |[Escherichia coli? 0 - jtk/100 ml 0 PN-EN 150 9308-1:2014-12

a- Niepewnos¢ wynikow badan fizyczno- chemicznych — niepewno$é rozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu ufnosci 95%, przy k=2.

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje si¢ jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu
ufnosci 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk bakterii.

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosei nie uwzglgdniajg niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* Zgedne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowla z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U. z 2017 r. poz. 2294)

1)Akeeplowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

2) Dopuszeza sig¢ pojedyncze bakterie <10 jik (NPL)

3) Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

** Metody badaweze stosowane w badaniach spefniaja wymagania okreslone w rezporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pita, dnia 26.01.2018r. (e

Data sporzadzenia sprawozdania PSR -,

Autoryzowal: ’0

poz. 1-6 — mgr inz. Jadwiga Duraj (
mqri

poz. 7-9 - mgr Kamil Kryza

- Mlodszy Agystent

mgr Ka P;;M{TL}ZQ'

Nz, Ju

Honiec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylqeznie do hadanej probki. Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosei. Klient ma prawo zlozyé pisening reklamacje dotyczqeq badas w terprinie 7 dni liczq od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia
prayigeia sprawozdania  badah.
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SPRAWOZDANIE Z B

Zleceniodawca: PSSE - Czarnkoéw

Numer protokotu pobrania préobki: ON.HK.4653.46.2018
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkéw
T.Dalewski

Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r,

Rodzaj prébki: Woda do spozycia

Stan probki : Dobry

Miejsce pobrania: Wodocigg publiczny - Drawsko
Drawski Mlyn — Przedszkole - kuchnia

--------------

ADAN nr 301/\7\7/18

— it G

Nr rejestru probki: 301/W/18
Data pobrania prébki: 06.03.2018r.

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 06.03.2018r./06.03.2018r.

Godzina dostarczenia: 14>
Data zakonczenia badania : 09.03.2018r.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych,

Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gornym ,, Q" .

Niepewnosé Dopuszezalne Identyfikator
L.p. Parametr Wynik (dla badad Jednostka warto$ci metody badawczej**
akredytowanych) wskaZnikow*
1 {Ogdlna liczba 15 (9-26) jtk/1 ml bez IPN-EN ISO 6222:2004
imikroorganizmdw nieprawidlowych
w 22°C +2°C po 72h° zmian
2 [Liczba bakterii grupy coli 0 - jtk/100ml 0 1} [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
HA1:2017-04
3 |Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
4 [Enterokoki katowe" 0 - jtk/100ml 0 IPN-EN ISO 7899-2:2004

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje sie jako przedzial z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu

ufnosci 95%, przy k=2. Przedziat podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk bakterii.

Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie uwzglgdniajq niepewnosci pobierania prébek.
Q - ., badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

1) Dopuszeza si¢ pojedyficze bakterie <10 jtk (NPL)

* Zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Metody badaweze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).

asystent
Pila, dnia 09.03.2018r.
Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal:
poz. 1-4 — mgr inz. Barbara [dzik

w Pile

ol A— )
mgr inZ, Barbara Id=ik

Powialowej Stacji Sanilarno- -t pidemiologiczne]

Koniec sprawozdania

s
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Wimiki odnoszq sig wylqeznie do badanef prébki. Sprawozdanie r badari bez pisemnejf zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé
powielane inaczef niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacje dotyczacq badai w terminie 7 dni liczac od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia

prayjecia sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 34/W/18
Zleceniodawca: PSSE - Czarnkow Nr rejestru probki: 34/W/18
Numer protokotu pobrania prébki: ON.HK.4653.7.2018 Data pobrania probki: 22.01.2018r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow Data dostarczenia probki/rozpoczecia
T.Dalewski badania: 22.01.2018r./22.01.2018r.

Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woeda do spozycia
Stan probki : Dobry
Miejsce pobrania: Wodoeiag publiczny — Drawsko
Drawsko — ZKiW, ul. Powst. Wikp. 12 - lazienka

Godzina dostarczenia; 14
Data zakoniczenia badania : 25.01.2018r.

Dopuszcezalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnoéé Jednostka wartoéei Identyfikator
(dia badas wskaznikow* metody badawczej™
akredytowanych)
1 Metnogc? <0,20 = NTU 1 I [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 5 +1 mg/l Pt ) [PN-EN ISO 7887: 2012,
metoda D
Zapach? (23x2°C) akceptowalny - o U [PN-EN 1622:2006
4 |Smak? (2342°C) akeceptowalny = . D IPN-EN 1622:2006
5 pHY 7.8 £0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN IS0 10523 : 2012
t pom = 19,4°C
6  [Przewodnos¢ elektryczna 4317 +16 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
whasciwa w 25°C2 t o = 18,6°C
7 [Ogolna liczba 75 (58-96) jtk/1 ml bez [PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidlowych
w 22°C + 2°C po 72h% zmian
8 [Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 %) [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
9  [Escherichia coli? 0 - jtk/100 ml 0 [PN-EN ISO 9308-1:2014-12

a- Niepewnoéé wynikéw badan fizyczno- chemicznych — niepewnoéé rozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu ufnodci 95%, przy k=2.
b- Dla badan mikrobiologicznych niepewnosé podaje sie jako przedziat z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnosci rozszerzonej dla poziomu

ufniogei 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jik bakterii.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.
Q -, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCAnr AB 616.

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 1. poz. 2294)

1)Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian
2) Dopuszcza si¢ pojedyficze bakterie <10 jtk (N'PL)
3) Korekta za pomoca urzadzenia do komy i wplywu temperatury

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jako§ci wedy przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

Pila, dnia 26.01.2018r. Vid b 1 tainego

Data sporzadzenia sprawozdania Kierpwtk R0%2 P ’ Miodszy stent
Autoryzowal: P m ;

poz. 1-6 — mgr inz. Jadwiga Duraj

i s = mgr nz. Judwiyu Durdj mgr Kamil'Kryza
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Wyniki odnoszq sie wylqeznie do badanej prébki, Sprawozdanie z badami bez pisermnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byc
powielane maczef niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé pisemnq reklamacje dotyczqeq badati w terminie 7 dni liczq od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia

pryiecia sprawozdania z badar.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 33/W/18

Zleceniodawca: PSSE - Czarnkow Nr rejestru probki: 33/W/18

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.6.2018 Data pobrania probki: 22.01.2018r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
T.Dalewski, A.Kanasz badania: 22.01.2018r/22.01.2018r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj prébki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 14°°

Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 25.01.2018r.

Mle_]sce p/gbrama Wodociag publiczny — Drawsko
g w20 -Drawski-Miyn — Przedszkole - zmywalnia

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewno$é ™® Jednostka wartosei Identyfikator
(dla badan wskazZnikéw* metody badawezej”™
akredytowanych)
1 Metnos¢? <0,20 - NTU 1 1) [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwal 2,5 +0,4 mg/l Pt D IPN-EN ISO 7887: 2012,
metoda D
[Zapach® (23+2°C) akceptowalny - - 1} IPN-EN 1622:2006
Smak? (23+2°C) akceptowalny - -——- D" IPN-EN 1622:2006
pH? 7.8 *0,2 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t po = 19,3 °C
6  [Przewodno$é elektryczna 4307 +16 pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°C 1pom = 184°C
7  |Ogolna liczba 42 (30-58) jtk/1 ml bez IPN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizm6w nieprawidlowych
w 22°C +2°C po 72h° zmian
8 |Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 ) IPN-EN IS0 9308-1:2014-12
9 [Escherichia coli” 0 ” jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

a- Niepewno$é wynikéw badan fizyczno- chemicznych — niepewno$é tozszerzona, oszacowana podezas walidacji, dla poziomu ufhosci 95%, przy k=2.

b- Dla badan mikrobiologicznych niepewno$¢ podaje sig jako przedziat z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewnoéci rozszerzonej dla poziomu
ufnosei 95%, przy k=2. Przedzial podawany jest dla wynikéw od 4 do 200 jtk baklerii.

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnoscei pobierania prébek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616,

* Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 . poz. 2294).

1)Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

2) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

3) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

** Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294). 7
Pila, dnia 26.01.2018r.  Jierounik QJM',JL,U,L wlaaco Miodszy Agystent

Dala sporzadzenia sprawozdania l‘ il

Autoryzowal:

poz. 1-6 — mgr inz. Jadwiga Duraj mgr Kamil Kryzo
poz. 7-9 — mgr Kamil Kryza mgr inz. J...Id‘«\ fiete] Dfiruj
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Wniki odnoszq si¢ wylqeznie do badanej probki. Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialy Laboratoryjrego PSSE w Pile, nie moze by¢
powielane inaczef niz w ealodci. Klient ma prawo zloiyé pisemnq reklamacje dotyczqeq badan w terminie 7 dni liczq od daty stempla pecziowego lub porwierdzenia
przyjecia sprawozdania z badat.




