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OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w
Drawsku nr sprawozdan z badan : 797, 878/Z/W/18 wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czamkowie, na podstawie analizy
ponizszych sprawozdan z badan préb wody pobranych w dniu 07.08.18121.08.18 w
nastepujacych punktach

797, 878/Z/W/18— Drawsko, wyjscie do sieci

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w zakresie badanych

‘parametrow, wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz.2294)

Woda nadaje si¢ do spozycia i celow gospodarczych
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 797/Z/W/18
Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociggéw w Drawsku Sp. z o.0. Nr rejestru probki: 797/Z/W/18
ul. Powstancéw Wikp. 121A 64-733 Drawsko

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2.2018.58 Data pobrania probki: 07.08.2018r.
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czaarnkéw Data dostarczenia probki/rozpoczgcia

K.Rembacz badania: 07.08.2018r./07.08.2018r.
ldentyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda do spozycia
Stan probki : Dobry
Miejsce pobrania: Wodocigg publiczny - Drawsko

Drawsko — hydrofornia, woda uzdatniona

Godzina dostarczenia: 14%°
Data zakonczenia badania : 10.08.2018r.

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnos¢ * Jednostka wartosci Identyfikator
{dla badait wskaznikow** metody badawezej***
akredytowanych)
I Metnosc® 0,27 - NTU I N [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 Barwa? 2,5 - mg/IPt 1) |PN-EN 1SO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887.2012/Ap1:2015-06
3 [Zapach? (23£2°C) nie - U™ |PN-EN 1622:2006
badano
4 |Smak” (23£2°C) nie . D IPN-EN 1622:2006
badano
5 pH? 7.7 = pH 6,5-9,5 PN-EN 150 10523 : 2012
Lo = 21.0°C
6 |Przewodnosé clektryczna 4337 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlagciwa w 25°CY ljone S239°%G
7 |Ogdlna liczba 8 - jtik/1 ml bez PN-EN 1SO 6222:2004
mikroorganizmdw nieprawidlowych
w 22°C % 2°C po 72h° zmian
8  [Liczba baklerii grupy coli? 0 - jtk/100mI 0 2 [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
tA1:2017-04
9  |Escherichia coli® 0 = jtk/100mI 0 PN-EN I1SO 9308-1:2014-12
HA1:2017-04
10 [Enterokoki kalowe 0 - jtk/100m! 0 PN-EN 1SO 7899-2:2004

* Niepewnosé wynikow fizykochemicznych/granice przedziatu wynikow mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych, gdy wynik + niepewnosé
obejmuje wartosci parametryczne lub, gdy ma to znaczeme dla miarodajnosei wyniku lub na zyczeme khenta Nigpewnos¢ jest mepewnoscia rozszerzong oszacowang
dla metody badawcze) dla poziomu ufnosei 95% 1 wspolczynnika rozszerzenia k= 2

Podawane na sprawozdamu z badan niepewnesct nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek

Q - ., badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszcezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

** Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z drva 07 grudnia 20177 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U 2 2017 ¢, paz 2294)

IAkeeptowalny przez konsumentow i bez nicprawidlowych zmian

2) Dopuszcza sig pojedyncze bakrerie <10 jtk (NPL)

3) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensagyi wplywu temperatury

*+% Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajn wymagania okreslone w rozporzadzenw Ministra Zdrowia z dmua 07 grudmia 2017r w sprawie jakoser wody przeznaczone) do spozycia
przez ludzi (Dz U 220171 poz 2294)

Pila, dnia 13.08.2018r.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 878/Z/W/18
Zleceniodawea: Zaklad Kanalizacji i Wodociggdw w Drawsku Sp, z 0. o. Nr rejestru probki: 878/Z/W 18
ul. Powstane6w WIkp. 121 A, 64-733 Drawsko
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2,2018,74 Data pobrania probki; 21.08, .018r.

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnkéw Dara dostarczenia probkifroz oczecia
A, Stoifiska badania: 21,08.2018r./21.08 |018r,

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r,
Rodzaj probki; Woda do spoyeia
Stan probki : Dobry

Migjsco pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Drawsko — hydrofornia, woda podawana do sieci

Godzina dostarczenia: 16'°
Data zakonczenia badania: 2 ,08.2018r.

Dopuszezalne
L.p. Parametr Wynik Nigpewnaid * Jednostha wartodci Id 1tyfikator
(Uin badn wekafnikiw*# metod; badaweze]*+*
Akradytnwanych)
I [Zapach®{2342°C) nkeeptowalny . UOPN-EN T 22:2006
2 Bmak? (23=2°C) akeeptowalny . s T TPNCEN 1€ 2.2006
3 [(gblna liczba 5 - jtk/1 ml hez PN-EN 1 0 6222:2004
tnikroorganizmow nicprawidlowych
W 22°C £ 2°C po 72h% zmian
4 |Liczba hakterii grupy coli® 0 s jtk/100ml 0 T PNENIS 9308+ 2014412
+A1:2017 )4
5 |Escherichia coli® 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 1S 1 9308-1:2014-12
rA12017 )4
6 [Enterokoki kalowe™ 0 - jtk/100m1 0 PN-EN I8 17899.2,2004
anveh, gdy wynik  niepown. £

* Nigpewitose wynikow fizvkochemieznyeh/ianice preedzialy wynikdw mikrobialogicayeh sq podawane dly metod akiedytow
abejmuje wanodci prrmmetryezne ok, pdy ma to Zeaczenic din minrodajnose! wyniku fub o zyezenis klienta. Niepownoke jast MIEp2WI05CIA TORSZEIAONR 087
dla metody baduwese; dia poziomu wliofcl 95%1 wsptezynnika rozszerzenin k= 2

Q) - ., badanic pkredytowane przez POA" - jost zaimicszezone v zakresic akredytagi PCA ar AB G16.

Pednwane 1 sptawozdaniu z badnn miopawnoded nie wwrglidiialq nicpewnosel pabraranim probek

++ 7godne 7 rozporzadzeniam Minlstra Zdrowin z diih 07 grudnin 2017r w xpravie sikoket wady pracznaczant) e dpo2yaa praez luds (Dz UL 22017 ¢
IAkeapiowalny przez konsumentdw | hez niepravidlowveh dmian

) Bopuszcza sig pojedncze hakierie <10 itk (NP1}
299 N otudy bednwers stonoware w badaoach spehinia wymignis okredlone wrozporzadzaiu Mmistea Adrowin z dria 07 grudnia 20170 w sprawiz jokotan wody Prot2nataone do onycis

arzex ludri(Ds U 2 2017 ¢ por 2204)
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