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OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w '
Drawsku nr sprawozdari z badan : 1295/Z/W/18 wykonanych przez Laboratorium Badania
Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy .
ponizszego sprawozdania z badan proby wody pobranej w dniu 10.12.18 w nastgpujgcych
punktach

1295/Z/W/18— Drawsko, wyjscie do sieci

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w zakresie baglanych
parametréw, wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

Woda nadaje sie do spozycia i celow gospodarczych
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1295/Z/W/18
Zleceniodawca: Zaklad Kanalizacji i Wodociggow w Drawsku Sp. z 0. 0. Nr rejestru probki: 1295/Z/W/18
ul. Powstaicéw WIkp. 121 A, 64-733 Drawsko
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.468.2.2018.93
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow
K. Rembacz
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prabki: Woda do spoZycia
Stan probki : Dobry
Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Drawsko — hydrofornia, woda podawana do sieci

Data pobrania probki: 10.12.2018r.
Data dostarczenia probki/rozpoczecia
badania: 10.12.2018r./10.12.2018r.

Godzina dostarczenia: 14"
Data zakonczenia badania : 13.12.2018r.

Dopuszczalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnodé * Jednostka wartosci Identyfikator
(dla badan wskaznikow** metody badawezej***
akiedytewanych) =
I [Memose® 0,28 - ‘ NTU 1 T DN iSO 7027-1:2016-09
2 arwa” - T [PN-EN SO 7887 2012, metoda D
S 1w mgiPt PN-FN 1SQ 7887:2012/Ap1 2015-0
3 ZapachQ (23£2°C) akeeptowalny - s B IPN-EN 1622:2006
4 lsmak® (2322°C) akeeptowalny - 0D PN-EN 1622:2006
3 pHv 7,9 - pH 6.5-9,5 PN-IN IS0 10523 : 2012
T = 19.27C
6 |Przewodnadé elekiryezna 424" - pS/em 2500 PN-FN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CY o = 186°C
7 (Ogdélna liczba 17 - jtk/1 ml bez PN-FN 180 6222:2004
mikroorganizmow nicpl‘a\\‘i‘dl(m'ych
W 22°C £ 2°C po 720" znuan
8 |liczba bakterii grupy coli® 0 . jtk/100ml 0 D [PN-EN IS0 9308-1:2014-12
+A1.2017-04
9 |Escherichia coli? 0 . jtk/100ml 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
FA1:2017-04
10 [Enterokoki kalowe? 0 = jtk/100ml 0 PN-EN SO 7899-2:2004

* Niepewnose wymkow fizvkochemieznych/gramce przedzialn wymikow mikrobwlogieznyeh sa podawane dia metod akredytowanych. gdy wynik = mepewnosé
obepmuye wartoscl parametrycrne Tub, gdy ma to znaczeme dla marodajnosc wyntku Tub na #vezeme hlienta Niepewnosé Jest NIEPSWNOSCIY TOrSZCI70N] 0S£aC0Wan
dla metody badawezey dla poziomu ufhoser 95% 1 wspolezynmka rozszerzema k=

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnose nie uwzgledmajg mepew nosct pabieramia prabek

Q - .. hadame akredviowane przez PCA” - jest zameszezone w zakresie akredylacn PCA nr AB 616

** Zuodne 2 ozporzadzeniem Mimstra Zdiowaa 7 dmia 07 grudma 20171 w sprawie jakoser wody przeznaczone o spozyeia prees uda (D7 Lz 0075, poz 224}

I3 Akceptowalny przeg honsumentow 1 bey nicprawidlowyeh zman

2} Dopussesa sig pojedvneze bakterie < 10 gh (NPLY

1) Karekta za pomacy urzgd e do humpensacy wphasu temperatury

sen \eradh badawcse stosawane w badamach spelnag wamagama akreslong w razporzadzeni Munstra Zdrgwia ¢ dma 07 grudma 20170 w sprawie jakoscr wody preeznaczone) do spozveia
preezludai (D2 Uo7 20170 poe 224943

Pila, dnia 14.12,2018r.

Data sporzadzenia sprawozdama

Autoryzowal:

poz 1-6- meranz Jadwiga Durg

poz 7-10 - mgr mz Barbara Idzik

Koniec sprawozdania

Wk ecdnoszeg see wilqezme de badoney prabls Spranwozdante = hadan hez prsemney sgody Kierowntka Oelel=iedn Laboratory pego PSSE w Pile. e moze byd
penvielente waczey i w caloser Kfrent ma prawo zload shuree donvezqeq badart w teemine 14 dm hezae wdd ehaty stempla poczinvege b pondierdzona przvecnd
sprawozdanta = badad




