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Zaklad Kanalizacji i Wodociagow
w Drawsku Sp. z o.0.
64-733 Drawsko ul. Powst. Wikp. 121A

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z
badan prob wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pobranych z wodociggu publicznego w
Drawsku, w dniu 22.01.19 r., w ramach planu dzialania na dany rok organow Panstwowej Inspekcji
Sanitame;.
W prébach pobranych w nastepujacych punktach:
sie¢ Drawsko - przedszkole
sie¢ Drawski Mtyn- przedszkole
nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnej zawartosci badanych parametrow.

Woda spelnia, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, Wymaggnia ‘
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz.2294).
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 36/W/19

Zleceniodawca: PSSE - Czarnkow Nr rejestru probki: 36/W/19

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.1.2019 Data pobrania prébki: 22.01.2019r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
T.Ratajczak, T.Dalewski badania: 22.01.2019r./22.01.2019r.

Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 13%°

Stan probki : Dobry Data zakonczenia badania : 25.01.2019r.

Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Drawski Mlyn — Przedszkole - kuchnia

| Dopuszezalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnos¢ ¥ Jednostka warto$ci Identyfikator
(d1a badan wskaznikow** metody badawezej***
akredytowanych)

1 Metmose® 0,26 . NTU 1 N PN-EN 1SO 7027-1:2016-09

2 arwa” i T P-EN IS0 7887 2012, metada D

Sl 2 mg/IPt PCIN IS0 7887 2012:Ap1 2015-00
| 3 Zapach” {23£2°C) akceptowalny - 0 PNAEN 1622:2006
T R 3n2C) [akeeptowalny] - | T PNGEN 1622:2006

5 pHY 7.8 - pH 6.59.5 PN-EN IS0 10523 : 2012

1o = 19.97C
6 |Przewodnos¢ elektryczna 428 Y - nS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
viasciwa w 235°CY g = 20,3°C
7 |Ogdlna liczha 31 - jtk/1 ml bez PN-EN IS0 6222:2004
mikroorganizmow nicprm\*i_dlnw_vch
W 22°C  2°C po 72h” zmian

8 [Liczba bakierii grupy coli? 0 % jtk/100mI 0 I |PN-EN IS0 9308-1 2014-12
_— ] LAl 2017-04

9 [Escherichia coli? 0 - itk/100ml 0 PN-EN 1S0 9308-1 2014-12

LAl 2017-04
10 [Enterokoki katowe? 0 . jtk/100ml 0 PN-EN IS0 7899-2:2004

* Niepewnosc wyinkaw fizykochemicznychigranice przedzialu wymkow mikrobiolomeznyeh sq podavane dla metod akredytowanych, gdy wymik * mepewnose
obermuje wartoser parametryezne lub. gdy ma to zngezeme dla miaradamoser wyntku lub na zyezeme khenta Nigpewnose |est mepewnosciy ro7szerzond opszacowang
dla metody badawezer dla pozromu uthoser 95% 1 wapolczynmika rozszerzema k= 2

Podawane na sprawozdamu z badan mepewnose) me uwzgledniag niepewnoser pobierama probek

() - .. badanie akredylowane przez PCAT - jest zamieszezone w zakresie akredytacy PCA T AB 616

*+ Zundne 7 rozporzadzentem NMimstra Zdrowia 7 dma 07 grudma 20170 w sprawie jakoser wody przeznaczong) do Spozyaia pizes Judz (Dz LF 7 20170 poz 2204

1Akceptowalny przez honsumentow 1 bez meprawidiowyeh zrman

2) Dopuszcza sig pojedyncze baklene 10k (NPLY)

11 Korehla za pomocy utzadzenia do keanpensacp wphasu femperatun

+4+ Metady badawcze stosowane w badaniach spelmajg wymagana ohreslone w rozporzadzeniu Mistra Zdrowia 7 dma 07 grudma
przez luda (D7 U 7 20071 pos 2794)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 35/W/19
Zleceniodawca: PSSE - Czarnkéw Nr rejestru probki: 35/W/19
Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.4653.2.2019 Data pobrania prabki: 22.01.2019r.
Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE — Czarnkow Data dostarczenia pr(’)bki/rozpocmcia
K.Rembacz, T.Dalewski badania: 22.01.2019r./22.01.2019r.
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 13*
Stan prabki : Dobry Data zakonczenia badania : 25.01.2019r.
Miejsce pobrania: Wodociag publiczny - Drawsko
Drawsko — Przedszkole - zmywalnia
Dopuszezalne
L.p. Parametr Wynik Niepewnosé * Jednostka wartoéei Identy ikator
i (dla hadai wskaznikow** metody badawcezej***
akredviowanych}
1 Metnose? 0.26 - NTU 1 0 |PN-EN 18O 7027-1:2016-09
2 Barwa® 2.5 - me/IPt T |PN-EN 1SO 7887 2012, metoda D
" ON-EN [SO 7887 2012/Ap] 2015-0¢
3 [Zapach” (23£2°C) akceptowalny : T [PN-EN 1622:2006
4 [smak? (2312°C) akceptowalny - T [PN-EN 1622:2006
s |pH? 95 - pH 6.5-9.5 PNAIN ISO) 10523 - 2012
Lo 1937C ) | ]
6 Przewodnose clekiryerna 428 " - uS/em 2500 PN-EN 278887 1999
whageiwa w 25°C7 pom 203 7C
7 |0Ogdlna liczba 24 - jtk/1 ml bez PN-EN 150 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidlowych
hw 22°C 4 2°C po 72h° zmian
8 |Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100m] 0 7y [PN.EN 1SO 9308-1 2014-12
Al 2017-04
9 |Escherichia coli? 0 2 jtk/100ml 0 PN-EN [SO 9308-1 2014-12
) L pAl2NIY .
10 |[Enterokoki Lalowe” 0 - jtk/100ml | 0 PN-EN IS0 7899-2:2004

* Nigpewnose wiynikow fizvkochemicznych pramee przedzaty wymkow mikiobiologicznvel sy podawane dla metod akredyrowanveh, gdy wymk = Nepewnose
pbepmue warteser parametty czne lub, pdy ma to /naczeme dla miarodamoser wynihi lub na Aczeme khenta NIEPCWNOSE [e51 NICPEWTI0SCIA 10257812013 QszacOWany

dip metody badawcze dla poziomu ufnoscr 95%0 wspolezynmika 1ozszerzenia k 2

Padawane na sprawozdaniu 7 badan mepewnosc nie wwzeledmagg mepewnosci pobierama probek

- . badanie akredviowane przez PCA” - jest zameszezone w zakresie akredvtacp PCA nr AB €16

** 7godne 2 rozporzadzemem Ministra Zdrowia 2 dria 07 grudma 20170 w sprawie Jakose: wody przeznaczone) do spozycia precz ludz1 {Dz U 7 20171 poz 2204)

1}Akceptowalny przez konsumentow 1 bez nieprawadtowych zmian

2) Dopuszeza sig pojedyncze baktene <10 jtk (NPL)

1) Korekta za pomocq wzadzema do kompensagji wplywu lemperatury

v Metndy badawcze stosuwane w hadamach spefmaig wymagania okreslane w ozporzgdzenia Ministra 7drowia 7 dma 07 vrudma 20170 w spravde [akaser wods preznaceone] G0 spuzvei

preez ludzi (Dz U 220171 poz 22941
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