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miejsce wykonania dziafalnosci laboratoryjnej

ul. Powstanicéw WIkp. 121A  64-733 Drawsko
Numer protokotu pobrania prébki*: ON.HK.468.5.2019.99
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Czarnkow
T.Ratajczak
Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki*: Woda do spozycia

Stan probki : Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny - Drawsko

Hydrofornia — woda podawana do sieci

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1029/Z/W/19

Zleceniodawca*: Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw Sp. z 0.0.

Nr rejestru probki: 1029/Z/W/19

Data pobrania probki*: 12.11.2019r.
Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 12.11.2019r./12.11.2019r.

Godzina dostarczenia; 143

Data zakoniczenia badania : 15.11.2019r.
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N Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43 [/ (

Niepewno§¢! Dopuszezalne _‘
L.p. Parametr Wynik (dla badad Jednostka wartosci Identyfikator
slostytowanych} wskaZnikéw? metody badawczej”
1 [Metnosc® <0,20 - NTU 1 4 [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa” 7,5 - mg/IPt 9 PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
7apach? (23+2°C) akceptowalny - 9 |PN-EN 1622:2006
Smak® (23£2°C) akeeptowalny - — 4 IPN-EN 1622:2006
5 pH? 7,7 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
tum = 19.6 °C
6  |Przewodnosc elektryczna 4339 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CQ t pom. = 20,5 °C
7  |Ogdlna liczba 17 - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidiowych
w 22°C +2°C po 72h° zmian
8  |Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 % IPN-EN ISO 9308-1:2014-i2
+A1:2017-04
9 |[Escherichia coli® 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
10 [Enterokoki katowe® 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta

1) Niepewnoscei wynikow fizykochemicznych/granice przedzialu wynikow mikrobiologicznych sa podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub

zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na zgodnos$é z wyspecyfikowanymi granicami toleran
rozszerzong obliczona dla metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspétezynnika rozszerzenia k=2.

Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzglgdniaja niepewnosci pobierania prébek.
Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z

3) Metody bad w badaniach

ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294),

U Wylhag

4) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

5) Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL),
i ji wplywu temperatury.

6)Korekta za p 4 urzad do ke

Pila, dnia 18.11.2019r.

Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal:

poz. 1-6— mgr inz. Jadwiga Duraj
poz. 7-10 — mgr Kamil Kryza

s,

cji lub na zyczenie klienta. Niepewnosé jest niepewnoscia

dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r,, poz. 2254).
iaj ia okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

L~

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanej probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeq badar w terminie 14 dni liczqc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawee.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

. mamersch B[ ‘i/}()u(ﬁp

wewngtrznych 167/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie 167/ 255-27-60
- fax 167/ 255 -82-36 ul.Zamkowa 8
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl 64-700 Czarnkow
- Sekcja Higieny Komunalnej 167/ 255-22-40
- fax Dziahw/ Oddzialu 167/ 255 -82-36 www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Dzialw/ Oddzialu higiena.komunalna@ psse-czarnkow.pl

oryginal/ kepia-
ON.HK.468.5.2019.99 Czarnkéw, dng(g ..... 2019
OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w
Drawsku nr sprawozdafi z badan : 1029/Z/W/19 wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
ponizszych sprawozdar z badan proby wody pobranej w dniu 12.11.19 w nastgpujacych
punktach

1029/Z/W/19- Drawsko, hydrofornia, woda podawana do sieci

stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia, w zakresie badanych
parametréw, wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., p0z.2294)

Woda nadaje si¢ do spozycia i celéw gospodarczych

Fanstwowy
Poth;wy Inspektor Sanitarny
by C

owie
Zakt. 1029/Z/W/19 i
> {mgr Beata Kosc

Otrzymujg :

1.Zaktad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0.0. 64-733 Drawsko ul.Powst.Wlkp.121 A .
2. Gmina Drawsko

3.a/a
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