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wewnetrznych 167/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie 167/ 255-27-60
- fax 167/ 255 -82-36 ul.Zamkowa 8
- e-mail sse.czarnkow@pis.gov.pl 64-700 Czarnkow
- Sekcja Higieny Komunalnej 167/ 255-22-40
- fax Dzialu/ Oddzialu 167/ 255 -82-36 www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Dzialu/ Oddzialu higiena.komunalna(@ psse-czarnkow.pl

oryginal/ kepie
ON.HK.4200.1.2020.121 Czarnkow, dn........ 2020 r.
OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu
publicznego w ChelScie,

nr sprawozdania z badan SB/22602/03/2020, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Srodowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52A, 64-920 Pila ul. Na
Leszkowie 4.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
powyzszego sprawozdania z badan, przeprowadzonych przez przedsigbiorstwo wodociggowe,
wg ustalonego harmonogramu, w ramach wlasnej kontroli wewngtrznej, proby wody pobranej
w dniu 05.03.2020 r., przez probobiorce przedsigbiorstwa, w stacji uzdatniania wody w
Chelscie,

stwierdza, ze woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spelmia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Zawarto$¢ magnezu jest nieznacznie nizsza od warto$ci zalecanej ze wzgledow zdrowotnych.
Stwierdzona zawarto$§¢ magnezu wyniosta 4,01 mg/l przy wartosci zalecanej 7-125 mg/l.
Wartos¢ zalecana oznacza warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego jednak nie naklada
obowigzku uzupelniania minimalnej zawarto$ci podanej w ww. rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia.

Otrzymujg.

1. Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0.0. 64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121A
2. Gmina Drawsko

3.a/a
Poprawn ieznana
Dokument podpi pPricz Beata
AS Koscielska; Pansbafo Powiatowy
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Telefony:
- informacja o numerach

wewnetrznych 167/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie 167/ 255-27-60
- fax 167/ 255 -82-36 ul.Zamkowa 8
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl 64-700 Czarnkow
- Sekcja Higieny Komunalnej 167/ 255-22-40
- fax Dzialu/ Oddzialu 167/ 255 -82-36 www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Dzialw/ Oddzialu higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

oryginal/Jcopia

ON.HK.4200.1.2020.120 Czarnkoéw, dn........2020 1.

OCENA JAKOSCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociggu
publicznego w Drawsku,

nr sprawozdania z badan SB/23463/03/2020, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Srodowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyfska 52A, 64-920 Pila ul. Na
Leszkowie 4.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
powyzszego sprawozdania z badan, przeprowadzonych przez przedsigbiorstwo wodociggowe,
wg ustalonego harmonogramu, w ramach wiasnej kontroli wewnetrznej, proby wody pobranej
w dniu 05.03.2020 r., przez probobiorce przedsi¢biorstwa, w stacji uzdatniania wody w
Drawsku,

stwierdza, ze woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spelnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Zawartos¢ magnezu jest nieznacznie nizsza od wartosci zalecanej ze wzgledéw zdrowotnych.
Stwierdzona zawartos¢ magnezu wyniosta 5,74 mg/l przy wartosci zalecanej 7-125 mg/l.
Wartos¢ zalecana oznacza warto$¢ pozadang dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakiada
obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w ww. rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia.

Otrzymuja:

1. Zaktad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0.0. 64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121A
2. Gmina Drawsko
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